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Tüzelőanyagok
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Az energiatermelés során leggyakrabban tüzelőanyagként kőszenet (feketeszenet), 
barnaszenet, kőolajszármazékokat, gázokat, tőzeget és biomasszát alkalmaznak a 
hőfejlesztéshez. Ezen tüzelőanyagok mellett éghető ipari hulladékok és háztartási 
szemét is szóba jöhetnek. A legfontosabb égetési reakciók minden ilyen 
tüzelőanyag esetén a következő exoterm reakciók:
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Mindegyik tüzelőanyag elemi 
összetétele, égéshője és 
fűtőértéke alapján minősíthető.  
Az elemi összetételben fontos 
elemek, anyagok  és vegyületek a 
C, H, S, O, N, H2O és hamu.

Az 1. ábra a fontosabb 
tüzelőanyagokat csoportosítja a 
H/C és O/C  arány szerint, Az 
1-2. táblázatok pedig az 
összetételről nyújtanak 
információt. 
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Szilárd, cseppfolyós  (tömeg%) és gáz (tf%) halmazállapotú tüzelőanyagok 
összetétele

Hamu Víz C H S O N Égéshő
(kJ/kg)              

Kőszén           4              1              85,4            3,8             1,2               2,3            2,3             33390
(antracit)
Kőszén         3,7            3,5            77,3            5  1                  8,5            1              30000
(gázkőszén)
Koksz 9               1,8            84               0,8          1                   1,7           1,7 29310
Barnaszén    2,7           59,3           23               1,9  1,6                 6              6,1 8000 
(nyers) 
Benzin - - 85,6          14,35         0,05                 - - 43 500 
Tüzelőolaj      - 0,1          85,5          13,5           0,9 - - 42600
(könnyű)
Tüzelőolaj      1                     0,5          84           11,7           2,8 - - 40 500
(nehéz)

Földgáz                    CH4                H2            CO         CO2 N2 C2H6 (stb.)                        Égéshő
(kJ/kg)

Hidrogén                                 100                    10 760
Szénmonoxid                                        100 12640
Metán                      100 35 795 
Földgáz                     80,9          - - 0,8        14,4                3,9 32 000 
(holland, orosz)
Kokszoló gáz             25           55 6 2           10 2 17375
Kohó (torok) gáz         0,3           2 30 8           59,7                 - 3975



Természetesen ezek az értékek erôsen változnak a származási hely függvényében. 
Tájékoztatásul a fa mint tüzelôanyag 10-30 m% nedvességet, 0.5 m% hamut és
62-75 m% illékony komponenst tartalmaz, fűtôértéke 10.500-16800 kJ/kg. A 
szemétalapú tüzelôanyagok jelentôsége nô a tüzeléstechnikában, összetétel
szempontjából igen heterogének, hamutartalmuk 22-60 m%, víztartalmuk 10-50 
m%, fűtôértékük pedig 3350-11700 kJ/kg.

Az égéshô és fűtôérték közti összefüggés szilárd és folyékony tüzelőanyagok 
esetén:

F=E-r XH2O

ahol
r - 2443 kJ/kg a víz párolgási (kondenzációs) hôje 25 0C -on
XH2O –a vízartalom tömegtörtje a tüzelôanyagra vonatkoztatva (eredeti

víztartalom+keletkezett víz)
Gázhalmazállapotú tüzelôanyagok esetén a normáltérfogatra vonatkoztatott
fűtôértéket alkalmazzák:

FN = EN-rN XH2O

ahol
rN - 1990 kJ/Nm3 a víz normáltérfogatra vonatkoztatott párolgási (kondenzációs) 
hője 25 0C -on.
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Szilárd és cseppfolyós tüzelôanyagok fűtôértéke az elemi összetétel függvényében
számítható az alábbi összefüggéssel:

F = 34,8 XC+93,9 XH+10,5 XS+6,3 XN-10,8 XO-2,5 XH2O [MJ/kg]

Gázhalmazállapotú tüzelôanyagok fűtôértéke a térfogatszázalékos összetétel
ismeretében számítható:

F = (10,8 H2 tf%+12,6 CO tf%+35,8 CH4 tf%+60 C2H4 tf%+71.2 CnHm tf%)/100

[MJ/Nm3]

Tüzeléstechnikai számítások

Az égési folyamatok mennyiségi leírása a technikai tüzelôrendszerekben az
egyensúlyi, áramlási, és reakciókinatikai paraméterek és a számos technikai
környezeti feltétel bonyolultsága miatt rendkívül nehéz. Így a legtöbb esetben
csak rendkívül leegyszerűsített folyamatokat vesznek figyelembe. Ezen
egyszerűsített modell sémája látható a 2. ábrán. 
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2. ábra



Ennek alapján az egyes komponensek égési reakcióinak sztöchiometriája
segítségével kiszámíthatók a szükséges levegômennyiségek, a keletkezett
füstgázmennyiségek és összetételek. A három legfontosabb elemi 
komponens (C, H, S) égési reakciói elméleti, sztöchiometrikus esetben:

Elméleti levegôszükséglet (Lo, Nm3levegő/kg tüzelőanyag)

A tüzelôanyag elemi összetételének (szén-, hidrogén- és általában 
kéntartalmának)  ismeretében, az égési reakciók alapján kiszámítható 1kg 
tömegű tüzelôanyag tökéletes elégetéséhez szükséges oxigén, ill. ezen 
keresztül a szükséges levegô mennyisége.  
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A normál köbméter (Nm3) a 00C-os (273,15K) és 1,013bar (101,32kPa) 
nyomású gáz térfogategysége. A levegô átlagosan 21 tf% oxigént tartalmaz. A 
levegô térfogatát megkapjuk, ha a benne levô oxigén térfogatát 100/21 = 
4,76-tal megszorozzuk.
Ezért az egyes elemi alkotók oxigénszükségletét 4,76-tal szorozva és a 
tüzelôanyag elemi összetételével súlyozva a tüzelôanyag tökéletes égéséhez 
szükséges elméleti levegômennyiséget kapjuk:
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Összegezve az égési egyenletek baloldalán kijelölt műveleteket:

Elvégezve a számításokat:

Elméleti (száraz és nedves) füstgáz-mennyiség 
(V0

sz, V0
n, Nm3 füstgázg/kg tüzelőanyag)

Az elméleti száraz füstgáz CO2-t, SO2-t és N2-t tartalmaz, míg a nedves 
füstgázban a vízgôz is benne van. Az elméleti levegômennyiség számításánál 
használt gondolatmenetet követve az égési egyenletek jobb oldalán lévő 
összefüggések alapján az alábbi számítási formulákhoz jutunk:

anyagkgtüz
kgkénS

levegőNm

anyagtüzkg
hidrogénkgH

hidrogénkg
levegőNm

anyagtüzkg
szénkgC

szénkg
levegőNmL

.32

41,22
21

100
.4

41,22
21

100

.12

41,22
21

100

=

3

33

0

⋅

+⋅+⋅

anyagkgtüz
kgkénS

kgkén
füstgázNmNm

anyagtüzkg
hidrogénkgH

hidrogénkg
füstgázNm

anyagtüzkg
szénkgC

szénkg
füstgázNmV sz

.32

41,22
21

100
.4

41,22
21
79

.12

41,22
21

100

=

3
3

33

0

⋅

+⋅+⋅

SHC XXXL ⋅+⋅+⋅= 32,344,2876,80
(Nm3 kg levegő/kg 
tüzelőanyag)
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anyagkgtüz
kghidrogénH

kgvíz
füstgázNm

anyagkgtüz
kgkénS

kgkén
füstgázNm

anyagtźźkg
hidrogŽnkgH

hidrogŽnkg
fźźstg‡Nm

anyagtźźkg
szŽnkgC

szŽnkg
fźźstg‡NmV n

.18
41,22

.32

41,22
21

100
.4

41,22
21

121

.12

41,22
21

100

=

33

33

0

⋅+⋅+

⋅+⋅

(1kg vízbôl 1,23 Nm3 vízgôz lesz, ahol H2O a tüzelőanyag eredeti 
nedvességtartalma.)
Elvégezve a kijelölt számításokat

SHC
n

SHC
sz

XXXV

XXXV

⋅+⋅+⋅=

⋅+⋅+⋅=

32,30,32876,8

32,307,21876,8

0

0

Légfeleslegtényezô (n)

A tüzelôanyag tökéletes elégetéséhez az elméletinél nagyobb mennyiségű levegôt
kell felhasználni. A többletlevegôt légfeleslegtényezôvel (n) fejezzük ki, amely 
megadja, hogy a ténylegesen felhasznált levegô (L) hányszorosa az elméleti 
levegôszükségletnek (Lo). 

A felesleges levegô változás nélkül halad át a tüzelôszerkezeten, a tűztér 
hőmérséklete nem túl magas. (Ellenkező esetben a levegő nitrogénje részben 
nitrogén-oxidokká alakul!). 

n = L
L 0
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A légfelesleg tényezôt gyakorlatilag a füstgáz elemzési adataiból (O2 és CO2
tartalmából) tudjuk kiszámítani.

A száraz füstgázok O2-tartalmából legegyszerűbben:

számíthatjuk. 
A száraz füstgázok CO2-tartalmából pedig:

Ez utóbbi képletek használatához az elméleti levegôszükséglet (Lo) és a 
keletkezô száraz füstgáz térfogat (Vosz) értékén kívül ismerni kell a 
füstgázok maximális CO2 tartalmát is. A CO2max a füstgáz széndioxid 
tartalma abban az elméleti esetben, ha L0 elméleti levegőszükséglet mellett 
az összes szén CO2-dá ég el. A füstgázban keletkezô maximális CO2
tartalom értékét a tüzelôanyag karbon-tartalmából és az elméleti száraz 
füstgázból (V0

sz) számíthatjuk:

n = 21
21-O 2 mér t képlettel, pontosabban pedig ⎥
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kg tüz anyag
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A képzôdött füstgázmennyiség

A tüzelés során képzôdött valódi füstgáz mennyiségek a légfeleslegtényezô és 
az elméleti levegô- és füstgázmennyiség ismeretében kiszámíthatók:

( )
( ) 00

00

1

1

LnVV

LnVV
nn

szsz

⋅−+=

⋅−+=

Sokszor az ismertetett formulák segítségével a levegôszükséglet és
füstgázmennyiség meghatározása idôigényes, ezért empírikus összefüggéseket
is alkalmaznak, melyekben a fűtôérték alapján a tüzelôanyagösszetételre
következtethetünk néhány százalékos hibával. A levegôszükséglet és
füstgázmennyiség elôre elkészített univerzális diagramok segítségével
határozható meg a fűtôérték, n, Velm, Lelm ismeretében. 
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Égési folyamatokat befolyásoló paraméterek

Az alkalmazott tüzelôanyag lehetôség szerint tökéletes elégetéséhez néhány
feltételt biztosítani kell:
• elegendôen nagy levegômennyiség
• elegendôen magas oxigéntartalmú levegô
• megfelelôen kiakakított tűztér
• füstgázok elvezetése
• gyulladási hômérséklet az égés beindításához
• elegendôen nagy égési reakciósebességek

Tüzelés során háromféle lehetséges üzemmód fordul elô. A léghiányos tüzelés, 
melyet célszerű elkerülni mert a szénmonoxid képzôdés környezeti problémát
okoz és rossz a tüzelés hatásfoka. Elméleti értékek mellett végzett tüzelés
gyakorlatilag nem kivitelezhetô de minden esetben törekedni kell a kis légfelesleg
mellett végzett tüzelésre.
Fontos tüzeléstechnikai jellemzô az égési hômérséklet. A következő 3. 
táblázatban föltüntettük a fontosabb tüzelőanyagok elméleti tűztéri 
hőmérsékleteit és a gyakorlatilag elérhetô tűztéri hômérsékleteket is, melyek az 
előbbieknél jelentôsen alacsonyabb értékűek, mivel n>1 esetén a légfelesleg, a 
hôátadási és veszteségi folyamatok hôt vonnak el a tűztérbôl. 

Dr. Pátzay György 14



. Tüzelőanyagok elméleti és gyakorlati tűztéri hőmérsékletei

Tüzelőanyag Fűtőérték Elméleti tűztéri hőm. Gyakorlati tűztéri hőm. 
(kJ/kg)                        (0C)                                                      (0C)

Kőszén 30000 2300 1200...1500 

Barnaszén(száraz)        20000 1500 1000...1200 

Tüzelőolaj                     40000 2000 1200...1500 

Földgáz                         36000 2000                                          1200...1600

3. táblázat

Tüzeléstechnikai rendszerekben 2000 0C fölötti hômérsékletek esetén disszociáció
léphet föl (CO2, H2O). Ezek a reakciók endoterm, hôelvonó reakciók, ezért ekkor
csökken az égési hômérséklet.
Végül néhány szóban szólni kell az égési sebességekrôl. Szén levegôben történô
elégetése esetén az égés minôsége erôsen függ a hômérséklettôl és 900 0C fölött
a levegô áramlási sebességétôl is.
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Jelenlegi ismeretek szerint a szén égése úgy történik, hogy elôször az
éghetô gázok és koksz keletkezik, majd a koksz széndioxiddá alakul
hidrogén keletkezése mellett és az éghetô gázok égésével fejezôdik be. 

I. Széntüzelés

Szenek tüzelése jelenleg háromféleképpen történhet:
• rögzitett ágyas berendezésben,
• fluidizációs berendezésben,
• portüzelô berendezésben.

A 3. ábrán a fenti tüzelési
módok alapkoncepcióját és a 
nyomásesések alakulását a 
gázsebesség fügvényében
mutatjuk be. 



Az elmondottak alapján a legfontosabb széntüzelô berendezések az alábbiak:

1. Vándorrostélyos széntüzelés

A berendezés elvét a 4. ábra (a) pontjában mutatjuk be. A berendezésben egy
végtelenített rostély mozog folyamatosan 1-2 mm/sec sebességgel. A darabos szén
folyamatosan mozog a rostéllyal és száradási, elômelegítési és lepárlási szakaszokon
halad át. A szilárd kokszszemcsék ezután elégnek és a hamut egy lengôtorlasztó
tereli a hamugyűjtô tölcsérbe. Az alkalmazott rostélyhossz ált. 4m, az égési
folyamat 1mm/sec rostélysebesség mellett kb 
1 óra alatt megy végbe. A vándorrostélyos tüzelés néhány centiméteres széndarabok
tökéletes elégését biztosítja. Ezzel a tüzelôszerkezettel ballasztban gazdag
tüzelôanyagok is (pl szemét) elégethetôk. Az égéshez szükséges levegôt alul
juttatják a rendszerhez, esetleg a levegô egy részét szekunder levegôként a 
rostélyokon keresztül fuvatják be. Technikailag 1-2 MW/m2 rostélfelület termikus
energia nyerhetô, így a rostélyos tüzelés napjainkban maximum 100 MW termikus
teljesítményű kazánokhoz alkalmazható.

2. Fluidizációs tüzelés

A stacioner fliudizációs tüzelôberendezés elvét a 4. ábra (b) pontjában, az
instacioner (cirkulációs) berendezését pedig a 4. ábra (c) pontjában mutatjuk be. 
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A stacioner üzemű (5. ábra)
berendezésben finomszemcsés szilárd
anyagot (szén és hamu max. 1 cm 
átmérôjű szemcséinek keverékét) 
levegôvel alul egy fúvókán vezetnek be a 
tűztérbe. Elegendôen nagy áramlási
sebességek esetén a szilárd szemcsék
un. fluidizált , lebegô állapotba kerülnek. 
Ez a fluidizált állapot növekvô
sebességek mellett is fenmarad, majd
egy un határ, vagy kihordási sebességnél
a részecskék eltávoznak a tűztérbôl.  A 
töltetágy fôleg hamuból és mészkôbôl áll, 
a szén aránya kevés, néhány %. 
A mészkövet a tüzelônyag
kéntartalmának in situ eltávolítására
alkalmazzák. A szilárd részecskék gyors
tércseréje lehetôvé teszi a szilárd
szemcsék és a füstgázok intenzív
érintkezését. A kéndioxid és a mészkô
nagy reakcióképessége biztosítja a 
hatásos kéntelenítést, miközben a 
mészkôbôl gipsz lesz. A fluid-ágyban jó
hatásfokú hôcsere megy végbe Az égési
hômérséklet 800-900 0C  így az NOx
gázok képzôdése erôsen korlátozott.

5. ábra
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Mivel a szén aránya a tűztérben kicsi, ezért nagy ballasztanyag tartalmú, kis
fűtôértékű szenek is jól elégethetôk. Szemétégetésre is alkalmas. A keletkezett
hômennyiséget részben a tűztérbe benyúló, részben a füstgázcsatornában
elhelyezett hôátadó felületek segítségével vonják el. A fluidágy után egy ciklont
kapcsolnak a kihordott szemcsék füstgázból történô leválasztására és szükséges
ezenkívül hatásos porleválasztó üzemeltetése. A mészkövet és szenet adagoló
rendszer juttatja folyamatosan a tűztérbe. Gyakran nyomás alatt végzik a 
tüzelést, ekkor jelentôsen csökkenthetôk a tűztér méretei.

Az instacionér (fluidizációs) (6. ábra) széntüzelésnél a gáz-szilárd elegyet
kivezetik a tűztérbôl és utánkapcsolt hôhasznosító berendezésen vezetik át. A 
fluidizációs tüzelôberendezések maximum 200 MW termikus teljesítményértékig
alkalmazhatók, a kéndioxid és nitrogénoxid kibocsátása megfelelô üzem esetén
kicsi.

6. ábra
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Cirkulációs (instacionér) fluidizációs tüzelés
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3. Porszéntüzelés
A mai modern nagyteljesítményű széntüzelésű tüzelôszerkezetek kizárólagosan
porszéntüzelést alkalmaznak. A szenet malomban 50 µm szemcseméret alá aprítják, 
majd maximum 400 0C -ig elômelegített levegôvel speciális égôben elégetik. A 
szemcsék lebegô állapotban égnek el. A tüzelôanyag lehet szénpor, tüzelôolaj, 
földgáz, vagy ezek kombinációja. Gyakoralatilag az összes széntípus elégethetô így, 
csak az égési idôk különböznek (50 mm szemcseméretnél ez kb. 1s). Jelenleg az un. 
száraztüzelés elterjedt, ahol a tüzelési hômérsékletet úgy választják meg, hogy a 
keletkezô hamu még nem olvad meg, de növekszik a nagyobb hômérsékletű tüzelés
súlya is, ahol végbemegy a hamu olvadása. A porszéntüzelés biztosítja a legjobb
hűátadást, mert itt a legnagyobb a szén fajlagos felülete. Az elérhetô termikus
teljesítmény 2000 MW.

II. Olajtüzelés

Cseppfolyós tüzelôanyagokként fôleg kôolajtermékeket (esetleg szénlepárlási
termékeket) használnak. Ezek közül legjelentôsebb a tüzelôolaj, amely kôolajpárlat
és a fűtôolaj, amely kôolajlepárlási maradék. A cseppfolyós tüzelôanyagok elônye a 
szilárd tüzelôanyagokkal szemben minimális hamutartalmuk, így a tüzelés során
gyakorlatilag csak gázhalmazállapotú termékek keletkeznek. Ezenkívül nagyobb a 
fűtôértékük, így nagy tűztérhômérséklet mellett kisebb légfelesleg mellett
égethetôk el. A folyékony tüzelôanyagok égése könnyen szabályozható, minôsége
egyenletesebb, tárolása, szállítása egyszerűbb, a tüzelôberendezés könnyen
automatizálható. A cseppfolyós tüzelôanyagokat elgázosítással, illetve porlasztással
működô tüzelôberendezésekben égetik el.



Porszéntüzelésű erőmű
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Elgázosító égôk

A tüzelôolaj egy forró felülettel érintkezve elpárolog, majd a képzôdött gázok
az égéshez szükséges levegôvel elegyednek és elégnek. Csak kis kokszosodási
hajlamú olajok égethetôk el így.

Porlasztós égôk

A tüzelôolajat porlasztással finom eloszlású köddé alakítják, majd a ködöt
levegôvel összekeverve elégetik. A nagy viszkózitású fűtôolajokat csak
elômelegítés után lehet elporlasztani. A porlasztók működés szerint
feloszthatók nyomásporlasztásos, segédközeges porlasztásos és mechanikus
porlasztásos berendezésekre. A segédözeges porlasztók vízgôz, vagy levegô
segédközeget alkalmaznak.

Az olaj égési folyamatát befolyásoló legfontosabb tényezôk az alábbiak:

•a tüzelôanyag kémiai és fizikai jellemzôi (elemi és vegyi összetétel, 
viszkozitás, felületi feszültség)
•a tüzelôanyag áramlási jellemzôi
•a befúvott levegô jellemzôi (irány, sebesség, hômérséklet stb)
•egyéb tényezôk (tűztér geometria,  tűztér hômérsékleti, áramlási stb
viszonyai)
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A tüzelôolajokat betűk és számok kombinációjával nevezik el. Így pl  a TH 5/20 
háztartási tüzelôolajat jelöl, mely 5 0C -on még szivattyúzható és 20 0C -on még
porlasztható. A 7 ábrán tüzelôolaj és fűtôolaj szivattyúzási és porlasztási
viszkózitása látható.

A széntüzeléssel ellentétben az
olajtüzelés minôségét a füstgázok
koromtartalmának ellenôrzésével
is ellenôrizni kell. Az olajtüzelés
kis levegôfelesleggel és
korommentesen gazdaságos és
tiszta, de nagyon gazdaságtalan
és környezetszennyezô ha nem
megfelelôen végzik. A tüzelés
minôségét a füstgáz rendszeres
elemzésével határozzák meg. 
Megfelelô a tüzelés minôsége, ha 
a füstgázban kis oxigénfelesleg, 
a maximális szédioxid-
koncentrációhoz közelesô
széndioxid mennyiség, minimális
korommennyiség van és nincs
szénmonoxid

7. ábra
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III. Gáztüzelés

A különféle halmazállapotú tüzelôanyagok közül legelônyösebben a gázok tüzelhetôk
el. Ezek a földgáz, generátorgáz, vízgáz, szénlepárlási gázok, valamint a földgáz
és benzinbontók gázait, illetve ezek elegyei. A tüzelôolajnál is kedvezôbbek a 
füstgázok jellemzôi, az automatizálhatóság, a légfelesleg értékei. Kedvezôen nagy
a fűtôértéke, a levegôvel tetszôleges arányban keverhetô. A gázok elégetéséhez
a primer levegôt elôzetesen keverik hozzá, míg a tökéletes égéshez szükséges
levegômennyiséget a szekunder levegôt a láng környezetében levô levegô
szolgáltatja. Ha a primer levegô mennyiségét növelik, adott határ fölött a láng az
égôrôl leszakad vagy visszaég. Ha csökkentik adott határ alatt a láng színessé
válik, világitóbb, kormozóbb lesz. Gyakran alkalmazák a gáztüzelést más
tüzelôanyagokkal (porszén, olaj) kombinálva.

HÔMÉRLEG

A tüzelôberendezésben a tüzelôanyagban kémiailag kötött energiát fizikai
energiává, hôenergiává alakítjuk, melyet rendszerint hôcserélôben valamilyen célra
hasznosítunk. A cél lehet folyadék (víz), vagy levegô felmelegítése, különbözô
nyomású és hômérsékletű gôz elôállítása a cél. Leggyakrabban a felszabadított
hôenergiát vízgôz elôállítására gôzkazánban hasznosítjuk. A tüzelôberendezés
indításától számítva csak hosszabb idô eltelte után jelentkezik a kívánt nyomású
és hômérsékletű gôz, mert a felszabadított hôenergia tekintélyes hányada
kezdetben a gôzkazán szerkezeti elemeinek felmelegítésére és nem gôztermelésre
fordítódik. 
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Az állandósult állapot elérése után a felszabadított hôenergia azonos a 
gôztermelésre fordított és az állandósult állapotban fellépô veszteség
hôenergiák összegével és ezek idôben külön-külön állandók. Így a gôzfejlesztô
hômérlege:

ahol: QB a tüzelôanyaggal bevitt, kémialag kötött hô (kW)
QL a környezeti hômérsékletű levegôvel bevitt hô (kW)
Qhaszn a kívánt paraméterrű gôz elôállításához szükséges hô (kW)
Qveszt a gôztermelés során keletkezett összes veszteség (kW)

Ha az égéshez szükséges levegôvel bevitt hômennyiséget elhanyagoljuk a fenti
egyenlet, illetve annak átrendezése után:

Q Q Q Q
Q Q Q
Q
Q

Q
Q

B L haszn veszt

B haszn veszt

veszt

B

haszn

B

kazán

közvetlen közvetett

+ ≡ +
≡ +

− ≡ ≡

≡

1 η

η η

Q Q Q QB L haszn veszt+ ≡ +

Q Q Q
Q
Q

Q
Q

B haszn veszt

veszt

B

haszn

B

kazán

közvetlen közvetett

≡ +

− ≡ ≡

≡

1 η

η η



Qveszt a gôztermelés során a kazánból veszteségek formájában távozó
hôáramok összegét jelenti, mely két részre bontható a tüzelés és a 
fűtôfelületek veszteségeire. Itt csak az elsô csoporttal foglalkozunk. A 
legfontosabb tüzelési veszteségek az alábbiak:

salakéghetô
pernyeéghetô
szállókoksz
korom
elégetlen gázok
elégetlen tüzelôanyag gôzök

FOSSZILIS TÜZELÉSŰ ERÔMŰVEK FÜSTGÁZEMISSZIÓI

Az energiaátalakítás minden esetben szennyezôanyagok kibocsátásával jár
(8. ábra). Ezek az anyagok terhelik a környezetet, a levegôt, vizet, talajt. 
Ezeknél az erôműveknél a legjelentôsebb terhelés a légtérbe kerül. A 9. 
ábrán egy szénerômű és egy atomerőmű anyagmérlegét mutatjuk be. 
Nyilvánvalóan jól látható a füstgáztisztítás fontossága, szerepe a környezet
védelmében. Végezetül a 10. az emisszió és immisszió fogalmát
magyarázzuk.
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Primer energiaforrásokból keletkező környezeti szennyezések
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Tüzelőanyag Középérték Szűkebb 
tartomány

Szélesebb 
tartomány

széntüzelés

erőművek 260 200-340 150-450

kisfogyasztók 110 75-165 50-240

olajtüzelés

erőművek 175 130-230 100-300

kisfogyasztók 75 50-110 35-160

gáztüzelés

erőművek 110 80-150 60-200

kisfogyasztók 50 36-70 26-95

Tüzelőanyagok fajlagos CO2 kibocsátása

Átlagos fajlagos NOxíkibocsátás (g/GJ)

Dr. Pátzay György 32



Dr. Pátzay György 33



Dr. Pátzay György 34
Nagy japán füstgáz kéntelenítő
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Egy 1000 MW-os szénerőmű évente kb. 3,1 millió tonna szenet éget el. A tüzelés
során átlagosan évente 7 millió tonna szén-dioxidot, mintegy 200000 tonna kén-
dioxidot bocsát ki a környező levegőbe. Évente ezen felül kb. 200000 tonna pernyét 
is kibocsát, melynek mérgező nehéz-fémtartalma (arzén, kadmium, higany), szerves 
rákkeltő és mutagén anyag tartalma jelentős és természetes radioaktív izotópokat 
(urán bomlástermékei) is tartalmaz.
Ugyanilyen teljesítményű atomerőmű évente 24 tonna átlagosan 4%-ban 235U-ra 
dúsított UO2 fűtőelemet használ el. Ehhez urántartalomtól függően 25000-100000 
tonna urántartalmú ércet kell kibányászni. Ha a kiégett fűtőelemet újra 
feldolgozzák (reprocesszálják) a 27 tonna hasadóanyag 97%-a újra bekerül az 
energiatermelő rendszerbe. A fennmaradt 3%, azaz 700 kg nagy aktivitású 
radioaktív hulladékot kell szilárdítás után végleges hulladéktárolóba elhelyezni. Ez 
igen kis térfogatot jelent. 



Emisszió-transzmisszió-immiszió erőművi kibocsátások során
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Konvencionális 
szénerőmű (nincs 
füstgáz tisztító, 

FGD) 

Konvencionális  
olajtüzelésű erőmű

Gáztüzelésű² kombinált 
ciklusú gázturbina³

Por  7,000 3,000 elhanyagolható
Kéndioxid 150,000 ⁴ 170,000 elhanyagolható
Nitrogén-oxid⁵ 45,000 ⁶ 32,000 10,000 
Szénmonoxid 2,500 3,600 270 
Szénhidrogének 750 260 180 
Széndioxid 11,000,000 9,000,000 6,000,000 

Sósav 5,000-20,000 elhanyagolható elhanyagolható

Szilárd hulladékok, 
salak, pernye 840,000 elhanyagolható elhanyagolható

Radioaktív emissziók⁷ ⁸ 10¹¹ 10⁹ 10¹²

Nyomelemek 
Tüzelőanyagforrástóé függ:- arzén., króm, réz, vanádium, nikkel, ólom, 
cink, szelén, kadmium, antimon 

2000 MWe teljesítményű angol erőművek éves emissziói (t/év)

(1) Each power station of this size typically produces 12 TWh or 12x10� kWh of electricity annually. (2) Assumes domestic quality natural gas. (3) Rather than give figures for 
conventional gas-fired power stations, of which there are very few in the UK, it is more realistic to quote figures for a Combined Gas Cycle Turbine power station. By 1998, there were a 
significant number of these stations operating providing 28% of electricity supplied to the UK. (4) 15,000 tonnes on plant with Flue Gas Desulphurisation equipment fitted. 75,000 
tonnes with low sulphur coal. (5) Includes both Nitrogen Oxides (NO×) and Nitrous Oxide (N²0). Separate figures are not yet available in the UK because N²0 makes up only a small 
proportion of the nitrogen oxides from coal fired stations. (6) 30,000 tonnes on plant with low NO× burners fitted. (7) Figures given are approximate: accurate figures depend on source 
of fuel. (8) The figure for coal is largely radon and that for gas all radon, Radon figures are not available for oil burning which means that the oil figure may be significantly 
underestimated.
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